Rozvodnd sdstava: 1 NPE, AC. 50 Hz, 230V /TN—C-S

Ochrana pred zasahom el. prGdom je navrhnutd
podla STN 335 2000-4-41

¢l. 411: Ochranné opatrenie: Samocinné odpojenie napdjania

¢l. 415: Doplnkova ochrana
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