VETRANIE KOTOLNE
OTVOR V STROPE
$250mm

POTRUBNY ROZVOD 7 KOTOLNE
JE VEDENY K DO BUDOWY
ZAKLADNEJ SKOLY
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LEGENDA  ZARIADENIA:

OBJEM 1000 LITROV

POCET
P& | TYP ZARIADENIA POLET | stav

PLYNOVY KOTOL TEPLOVODNY VIADRUS G 100 E )
1E MENOVITY TEPELNY VYKON 120 KW S

EXPANZNA NADOBA EXPANZOMAT 1 )
4E OBJEM 280 LITROV 3 | EXISTUJUCA
OF | ctemcxa oprania ooy wwv 150 1 | EXISTUJOCA

HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKOV )
TE | fon 1 [ExsTwGe
8E | rozeLowat wkuRovacicH Ve 1 | ExsTudoc
©m 7BERAC VYKUROVACICH VETVI 1 |EXISTUJGC)
13 | Zisoenort ormevat TepLes voov ow. 1000 S P

LEGENDA POTRUBIA:

* USPORIADANIE ARMATOR JE PATRNE Z WWKRESU SCHEMY ZAPOJENIA

PRIVODNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY — EXISTUJOCE
VRATNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY - EXISTUJUCE
VETVA VYKUROVACEJ VODY PRE PRIPRAVU TV

VETVA VYKUROVACEJ VODY PRE BUDOVU ZAKLADNEJ SKOLY
VETVA VYKUROVACEJ VODY PRE BUDOVU TELOCVICNE

EXPANZNE POTRUBIE
DOPLNOVANIE VODY DO SYSTEMU
POTRUBIE STUDENEJ VODY

— POTRUBIE TEPLEJ VODY

POTRUBIE CIRKULACIE TEPLEJ VODY




